
A LARGURA 

É 300mm
RECOMENDADA

A PROFUNDIDADE 
MÍNIMA É 600mm

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CORDOALHA DE COBRE NU #50,0mm²

Diagrama Unifilar
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Aterramento TNC-S
Sem Escala

Vala para a Malha de Aterramento
Sem Escala

MENOR QUE 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
1- O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE SER REVISADO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO, E APRESENTAR RESISTIVIDADE

NOTAS:

PASSAGEM PADRÃO EQUATORIAL
2- POR ESTAR LOCALIZADA APÓS A MEDIÇÃO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE DISPOSITIVO DE LACRE NA CAIXA DE

3- O COMPRIMENTO MÁXIMO DO CABO ENTRE O DPS E O A B.E.L. É DE 0,5m

DESENHO 9 - CAIXA DE PASSAGEM LACRÁVEL

DESENHO 11 – SUBESTAÇÃO EM POSTE PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS ATÉ 300

kVA – ESTRUTURA NORMAL (N) SEM CHAVE FUSÍVEL – USO EM ÁREA URBANA
DETALHE DESENHO 11 – MODELO DE MURETA DE MEDIÇÃO – SUBESTAÇÃO EM POSTE

DETALHE DA MALHA DE TERRA – SUBESTAÇÃO EM POSTE

Nota 49: O detalhe da malha de aterramento apresenta a quantidade mínima de hastes, a quantidade de
hastes a serem utilizadas dependerá das características particulares de cada projeto.

ITEM

1

2

LEGENDA – DESENHO 11
MATERIAL

Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio (*)

Isolador de ancoragem polimérico 15kv (*)

3      Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø 16 x 400mm

4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm (*)

6 Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV

7

8

9
10
11

Transformador de Distribuição225KVA / 0,38-0,22KV
15 kV – Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme ET.001) (*)

Cabo de Cobre Isolado 150mm² XLPE 90º – Isolamento 0,6/1 kV

Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
Capacete Ø80mm de Aço Galvanizado a fogo
Eletroduto Ø80mm de Aço Galvanizado a fogo - tubo de 6 metros

12      Cabo de Cobre nu 50 mm² - Aterramento

13      Arame de Aço Galvanizado 12BWG

14 Poste Concreto Armado DT 11m/800daN para transformadores de 225 kVA (*)

15 Caixa de Medição para transformador de 225 kVA, ver DESENHO 22 (*)

16     Hastes de aço cobreada,camada 254 microms, diâmetro e comprimento mínimo 16 e 2400 mm.

17      Conector cunha haste-cabo

18     Caixa de inspeção Ø300x400mm - Padrão EQTL

Nota 50: Os eletrodutos em aço galvanizado, que comportam os cabos do secundário do transformador
até a caixa de medição devem ser todos instalados de forma aparente.

DESENHO 2 – EXEMPLO DE DETALHE DO RECUO DA SUBESTAÇÃO
(DISTANCIAS MÍNIMAS)

Ø300mm ABA LARGA 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEÇÃO

SEM TAMPA Ø300 x 400 

DETALHE DA CAIXA
DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO

HASTE DE AÇO COBREADO

CABO DE COBRE

CONECTOR CUNHA HASTE/CABO

EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

POSTE

PARA-RAIOS

TRANSFORMADOR
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CORTE - AA
12
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PINGADEIRA CONCRETO ARMADO
INCLINAÇÃO 2%

11

7

4

PLANTA BAIXA
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PASSEIORUA

OPÇÃO SAIDA
SUBTERRÃNEA

14

13

10

12

9

7

6 8

1 2 3

CAIXA DE PASSAGEM

DISPOSITIVO
PARA LACRE

VER
DETALHE-1

DETALHE-1

SEÇÃO LATERALPEDRA BRITA

SEÇÃO LATERAL
(FERRAGEM)

VISTA SUPERIOR
VISTA SUPERIOR

TAMPA DE CONCRETO/FERRAGEM

TAMPA DE CONCRETO

SEÇÃO LATERAL

VISTA SUPERIOR
CHAPA DE FERRO GALVANIZADA Nº12

Ø1.6

CAIXA
COTAS

500X500X500
A B C D E F (AÇO TREFILADO)

500 800 690 590 480 7Ø4,6MM-1ØC/11-COMP.65

Nota 43: Este padrão deve ser usado apenas em áreas urbanas, quando o ponto de entrega está no
máximo a 30 m do ponto de derivação.
Nota 44: O transformador deve ser instalado no poste, sempre na face de maior esforço.
Nota 45: O conjunto do posto de transformação deve ser instalado de maneira que a projeção do
transformador com seus componentes fique no limite da via pública com a propriedade, totalmente dentro
da propriedade do consumidor.
Nota 46: O poste dentro da mureta, no caso de o terreno fazer fronteira com a propriedade de terceiros,
deve ficar localizado de tal maneira que a parte energizada respeite os limites de afastamentos mínimos de
segurança.
Nota 47: Este modelo de mureta pode ser utilizado em todas as subestações aéreas (em poste), respeitadas
as devidas dimensões e distâncias de segurança.

Nota 41: A tampa de concreto armado deve apresentar uma resistência mínima à
compressão de 150 kgf/cm.
Nota 42: Dimensões em milímetros.

TL

T

L

T

PROJEÇÃO DO RECUO

BASE CONCRETADA
ENGASTAMENTO (e)
P/POSTE DE 11 metros:
e = (11.000/10) + 600
e = 1.100 + 600 = 1.700 mm
OU e = 1,70 m.

BASE CONCRETADA

NOTA IMPORTANTE:
Em subestação ao tempo em poste (aérea) é
obrigatório a instalação de para-raios de baixa
tensão, o mais próximo possível da saída de baixa
tensão do transformador, conforme ET.177

DESENHO 22 – CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA
TRANSFORMADORES:TRIFÁSICOS DE 75 A 300 KVA

porta removível Porta com dobradiça Porta removível

Parafuso de
segurança Visor

No compartimento onde o disjuntor
estiver localizado a tampa não deve
possuir eleta para selo.

Medidor

Vista Frontal

Fixação do medidor

Tampa de proteção

Vista Frontal
saída

Vista Lateral
Direita

No compartimento onde o disjuntor
estiver localizado a tampa não deve
possuir eleta para selo

Vista Inferior

Vista Lateral
Esquerda

T #50MM²

T #50MM²

T #50MM²

T #50MM²

T #50MM²

EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

HASTE 254 MICRONS - 5/8 - 2,4M

HASTE 254 MICRONS - 5/8 - 2,4M

HASTE 254 MICRONS - 5/8 - 2,4M

HASTE 254 MICRONS - 5/8 - 2,4M

HASTE 254 MICRONS - 5/8 - 2,4M

Vai a instalação interna
particular do cliente

CURVA Ø80mm

LUVA Ø80mm

Deverá ser garantido uma área livre em torno
da SEE de 1,5 metros da média tensão para
quaisquer edificações próximas.

Nota1: A massa total do transformador para poste não
deve ultrapassar 1500 kg e deve estar dentro dos
limites de segurança para o momento fletor do poste.
Nota2: O transformador deve ser intalado no poste
sempre na face de maior esforço.

Aterramento dos Para-Raios
condutor de cobre Nu #50mm²

Solda Exotérmica ou
Conector apropriado.

Solda Exotérmica

Eletroduto de PVC
Ø32mm Condutor de
cobre Nu #50,0mm²

16

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

T #50MM²

Caixa de inspeção tipo
solo em pvc com tampa
de ferro fundido

As caixas metálicas
deverão ser aterradas.

350A

Barramento
de cobre
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Alimentação:
3#150mm²-0,6/1,0KV
XLPE/EPR-90ºC CLASSE V

PEN:
1#95mm²-0,6/1,0KV
XLPE/EPR-90ºC CLASSE V

Alimentação:
3#150mm²-0,6/1,0KV
XLPE/EPR-90ºC CLASSE V

Barramento
de cobre

SAÍDA: DUTO Ø80MM
ATERRAMENTO
1#50mm² - COBRE NUATERRAMENTO CAIXA MEDIÇÃO

1#50mm² -CLASSE II

CAIXA DE DISJUNTOR GERAL

13,80 / 0,38-0,22 kV

POSTE DT 11/800daN  

CH. SEC. FUS.

ELO 10K
15 kV, 300 A

DA EQUATORIAL
CAIXA DE MEDIÇÃO EQTL

T-225 kVA

MEDIDOR

350A
DISJUNTOR TRIPOLAR

1#50mm² 1#50mm²

SE 225 kVA 13,8kV - ESTRUTURA SINGELA EM 

(Ø80mm)

ENC. CLASSE 5

AÇO GALV.

EPR/XLPE 0,6/1kV
3#150(95)mm²

ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO

(Ø80mm)

ENC. CLASSE 5

AÇO GALV.

EPR/XLPE 0,6/1kV
3#150(95)mm²

TC'S FORNECIDO
PELA EQUATORIAL

VAI A INSTALAÇÃO INTERNA
(PARTICULAR) DO CLIENTE

QUE DEVERÁ ESTAR DE
ACORDO COM AS NORMAS

DE SEGURANÇA E
TÉCNICAS (ABNT)

VIGENTES.

1#50mm²
Para-raios Óxido de Zinco
12kV 10kA para 13,8kV

(Padrão EQTL)

Para-raios baixa tensão
280V, 10kA

1#50mm²
1#50mm²

Eletroduto de PVC rígido Ø32mm
com proteção anti-UV a uma
altura mínima de 3 m.

OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E ANÁLOGAS DEVEM SER ENTREGUES
COM A SEGUINTE ADVERTÊNCIA:
1.    QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR
AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR
CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.
2.   DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES
ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA
MUITO PROVAVELMENTE QUE, A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SÓ PODEM SER
IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

3.   PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE APÓS FORTES TEMPORAIS DEVERÁ SER REALIZADO O MONITORAMENTO DE
ESTADO DO DPS  (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE REDE). PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: ABRA O
QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA E OBSERVE O LED (LUZ INDICATIVA DO ESTADO DE OPERAÇÃO), SE ESTE ESTIVER
APAGADO É SINAL QUE FALTA ENERGIA NA REDE OU PODE TER OCORRIDO A QUEIMA DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO,
O QUE É COMUM QUANDO O DPS ATUA. TENHA SEMPRE OUTRO DPS RESERVA PARA EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO,
LEMBRANDO QUE PARA A REALIZAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO, "O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR
DESATIVADO".

1. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP,  DUPLA
ISOLAÇÃO PVC 70°C - 0,6/1,0kV,  ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

2. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO
EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS DEMAIS.

3. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE
EXTERNA. A DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERÁ DERIVAR DE
CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.

4. O CONJUNTO DE CIRCUITOS SUBORDINADOS A UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, DEVERÁ TER BARRAMENTO DE
NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE, INTERLIGADO SOMENTE AOS SEUS ELEMENTOS PERTENCENTES.

5. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE
PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.

6. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA
ISOLANTE   DE FABRICAÇÃO 3M SCOTCH 33+.

7. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm², DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE
CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO
SCOTCH(MR) 23BR.

8. OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E AQUELES INSTALADOS EM ÁREAS
EXTERNAS NÃO PAVIMENTADAS, SERÃO TIPO PEAD CORRUGADOS.

9. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR
5410:2004.

10.OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA
MECANICAMENTEATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO OU PENTE,
BORNES P/ NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES P/ DISPOSITIVOS DR
DE FABRICAÇÃO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER (VER DETALHAMENTO DE QUADRO).

11.OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERÃO DE FABRICAÇÃO SIEMENS
TERMOMAGNÉTICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO "B". PARA
CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO UTILIZAR CURVAS TIPO "C".

12. AO CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELÉTRICOS SITUADOS EM ÁREAS MOLHADAS OU
AQUELES QUE DE ALGUMA FORMA FAVOREÇAM SITUAÇÕES DE RISCO, DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR
INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME  INDICADO  NO DIAGRAMA
UNIFILAR.

13.OS CHUVEIROS ELÉTRICOS ,SE FOREM UTILIZADOS, DEVERÃO POSSUIR CARCAÇA PLÁSTICA E RESISTÊNCIA
BLINDADA PARA NÃO OCORRER FUGA DE CORRENTE E O CONSEQUENTE DESARME DO INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL.

14.OS PONTOS DE FORÇA DESTINADOS A  EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA OU
ÁREAS MOLHADAS "NÃO" DEVERÃO POSSUIR LIGAÇÕES PLUGÁVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXÃO
INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS.

15.TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.
16.DEMANDA DE CARGA PREVISTA NESTA INSTALAÇÃO: 142.185VA.
17.PARA UTILIZAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES AS NÃO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAÇÃO,

O PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
18.RESISTÊNCIA DE TERRA DEVE SER A MENOR POSSÍVEL EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
19.O PONTO DE MAIOR QUEDA DE TENSÃO NAS INSTALAÇÕES DO INTERESSADO, DESDE AS BUCHAS DE BAIXA TENSÃO

DO TRANSFORMADOR ATÉ OS CIRCUITOS TERMINAIS, ESTARÁ OBEDECENDO AOS LIMITES ESTABELECIDOS
CONFORME A NBR 5410 VIGENTE.

20.É DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA O CÁLCULO DE DEMANDA, O DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO E O
CABEAMENTO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO.

21.OS MOTORES TRIFÁSICOS COM POTÊNCIA DE ATÉ 7,5 CV TERÃO PARTIDA DIRETA E OS MOTORES TRIFÁSICOS
ACIMA DE 7,5 CV TERÃO PARTIDA INDIRETA EM CONFORMIDADE COM TABELA 10 DA NTC-04, REVISÃO 4. TODOS OS
MOTORES DEVERÃO POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: RELÉS DE FALTA DE FASE,
SOBRE E SUB TENSÃO, CONFORME PREVÊ A NBR 5410/2.004.

22.A COLORAÇÃO DOS CONDUTORES FASE DE BAIXA TENSÃO DEVE SER CONFORME ABNT NBR 5410 OU NA COR PRETA
COM FITAS COLORIDAS NAS EXTREMIDADES E DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES PELOS
NÚMEROS 1, 2 E 3 OU PELAS LETRAS A, B,C.

23.A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 10 Ω, EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, PARA O
SISTEMA DE TENSÃO NOMINAL, CLASSE 15 KV E 36,2 KV. NO ÁTO DA VISTORIA, A MALHA DE ATERRAMENTO DA
SUBESTAÇÃO PODERÁ SER MEDIDA, EM CASOS EM QUE A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO FOR SUPERIOR A 10 Ω A
EQUATORIAL PODERÁ NÃO EFETUAR A LIGAÇÃO, PRINCIPALMENTE SE O VALOR FOR SUPERIOR A 50 Ω. ENTRE 10 E
50Ω A UNIDADE CONSUMIDORA PODERÁ SER LIGADA PARA OS DEVIDOS AJUSTES POSTERIORES. O VALOR DA
RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE GARANTIR A SEGURANÇA DAS PESSOAS E AS CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO E
DE FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ESQUEMA DE ATERRAMENTO
UTILIZADO,CONFORME ITEM 6.4.1.2 DA ABNT NBR 14039.

24.OS ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO, QUE COMPORTAM OS CABOS DO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR
ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVEM SER TODOS INSTALADOS DE FORMA APARENTE.

25.A MASSA TOTAL DO TRANSFORMADOR PARA POSTE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 1500KG E DEVE ESTAR DENTRO DOS
LIMITES DE SEGURANÇA PARA O MOMENTO FLETOR DO POSTE.

26.O TRANSFORMADOR DEVE SER INSTALADO NO POSTE SEMPRE NA FACE DE MAIOR ESFORÇO.
27.O CONJUNTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE A PROJEÇÃO DO

TRANSFORMADOR COM SEUS COMPONENTES FIQUE NO LIMITE DA VIA PÚBLICA COM A PROPRIEDADE, TOTALMENTE
DENTRO DA PROPRIEDADE DO CONSUMIDOR.

28.O POSTE DENTRO DA MURETA, NO CASO DE O TERRENO FAZER FRONTEIRA COM A PROPRIEDADE DE TERCEIROS,
DEVE FICAR LOCALIZADO DE TAL MANEIRA QUE A PARTE ENERGIZADA RESPEITE OS LIMITES DE AFASTAMENTOS
MÍNIMOS DE SEGURANÇA.

29.QUANDO O POSTE DO CONSUMIDOR FICAR A MAIS DE 30M DO PONTO DE DERIVAÇÃO DEVERÁ SER UTILIZADA O
CONJUNTO DE CHAVES FUSÍVEIS UNIPOLARES BASE C, CONFORMEÝESENHO 11B.

30.O POSTE A SER UTILIZADO DEVE TER ALTURA SUFICIENTE PARA QUE O PONTO DE ENTREGA MANTENHA O MESMO
NÍVEL DO PONTO DE DERIVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA EQUATORIAL, DESTA FORMA O RAMAL DE CONEXÃO
DEVE FICAR NIVELADO EM SEUS EXTREMOS. ESTA NOTA APLICA-SE A TODAS AS SUBESTAÇÕES AO TEMPO EM
POSTE AÉREA).

CÁLCULOS DE QUEDA DE TENSÃO

TRECHO TRANSFORMADOR/MEDIÇÃO

PARA CABO 0.6/1 kV DE 150 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,015
In = 225000 VA / (380*1,73) In = 342,26 A
Vu = 0,59 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela  Prysmian)
Vt = 0,015 x  342,26 x 0,59= 3,03 V
Vt = [(3,03/380) x 100] = 0,79%

TRECHO MEDIÇÃO/QDG

PARA CABO 0.6/1 kV DE 150 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,05
In = 225000 VA / (380*1,73) In = 342,26 A
Vu = 0,59 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela  Prysmian)
Vt = 0,05 x  342,26 x 0,59= 10,09 V
Vt = [(10,09/380) x 100] = 2,66%

nota: O dimensionamento e instalação do banco de capacitor é de inteira
responsabilidade do projetista.

Cabo coberto de alumínio
3#50mm² - XLPE 15kV

Cabo coberto de alumínio
3#50mm² - XLPE 15kV
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Cabo coberto de alumínio
3#50mm² - XLPE 15kV

Os materiais marcados com (*), serão aceitos somente de fornecedores homologados pela concessionária
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MURETA EM ALVENARIA
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PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SE) DE 225VA, COM CHAVE FUSÍVEL DE TENSÃO 15KV, COM
FUSÍVEL COM CORRENTE NOMINAL DE 10K. PELO MOTIVO DA AMPLIAÇÃO DA CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO
INTEGRAL DOUTOR MENEZES JÚNIOR UC: 690088279, A UNIDADE CONSUMIDORA ANTIGA SERÁ DESATIVADA COM A
INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO.

PLANTA SITUAÇÃO
ESCALA: 1: 500

11/600
N1-N3

Nº: 07936138
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LATITUDE: -18.405262°
LONGITUDE: -49.217593°

ZONE:22 K
LONGITUDE UTM: 688279.00 m E
LATITUDE UTM: 7964052.00 m S

R. GEN. OSÓRIO

PR-12kV-10kA

SE - 225kVA
Poste DT

11/800(m/daN)

CF-C-300A-PF:100A
ELO 10K

OS DETALHES PRESENTES NA PLANTA DE SITUAÇÃO SÃO MERAMENTE ORIENTATIVOS.
A EXTENSÃO DA RDR/RDU QUE ATENDERÁ A SEE DEVERÁ SER ELABORADO EM
PROJETO ESPECÍFICO E SUBMETIDO A ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.

11/600
N1-N3

Nº: 0793614X

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
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ELÉTRICO

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO E REFORMA

VIDE ARQ. 01 _______ VIDE ARQ. 01

JUNHO/2024 INDICADA 000

PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA                CPF: 033.178.021-62

_______ _______ _______

AUTOR:  JOÃO RAFAEL BARBOSA RODRİGUES - CREA:  6544/D - RO -  ENGENHEİRO ELETRİCİSTA

SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA - SEED
SUBESTAÇÃO E CONJUNTO DE MEDİÇÃO EM ESTRUTURA UNİFİCADA - 225 KVA

CEPI DOUTOR MENEZES JUNIOR

AV. WASHINGTON LUIS S/N, ST. AFONSO PENA - ITUMBIARA - GO

Este projeto está em conformidade técnica com as
normas/especificações técnicas vigentes na Equatorial Goiás
na data de conclusão de sua avaliação.
A distribuidora não se responsabiliza pela execução e
utilização indevida das instalações.
Válido somente se acompanhado do Laudo de Conformidade
Técnica devidamente identificado, datado e assinado pela
equipe técnica da CAP.

CONFORMIDADE TÉCNICA

Validade: 12 (doze) meses

Assinado de forma digital por 81607068 
Localização: 21LAPBRJ147RR62-CAP                                      
Ressaltamos que a conexão deste projeto à rede da 
distribuidora está condicionada ao atendimento das 
diretrizes previstas no Orçamento de Conexão e demais 
documentos necessários para a solicitação de vistoria. É de 
inteira responsabilidade do interessado/responsável 
técnico verificar a compatibilidade do processo avaliado 
antes de sua execução, conforme descrito acima, com os 
documentos e premissas/condicionantes informadas no 
Orçamento de Conexão, nível de tensão de atendimento, 
Estudo de Seletividade aprovado, nível de CC operativo, 
obras estruturantes, etc. Caso necessário, o cliente deverá 
submeter novo projeto para avaliação de conformidade. 
Todas as partes do projeto sujeitas ou não à análise da 
distribuidora são de inteira responsabilidade do 
responsável técnico, devendo atender às recomendações 
das Normas Técnicas Brasileiras. Projeto SS: 170807104 
Goiânia, 18 de fevereiro de 2025



 

 

 
  

 

EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS 
Rua 2, Quadra A-37, Nº 651. Jardim Goiás – Goiânia - GO. CEP: 74805-108 - Fone: (62) 3623-1101 

www.equatorialenergia.com.br  

 

INTERNAL 

Goiânia, 18 de fevereiro de 2025. 

 

Interessado: Secretaria de Estado da Educação – CEPI Dr. Menezes Júnior 
Endereço: Avenida Washington Luís, S/Nº, QD.: S/Nº, LT.: S/Nº. Setor Afonso Pena.     
Itumbiara - GO 
 

Assunto: Laudo de Conformidade Técnica – Grupo A 

SS Análise de Projeto: 170807104 
Data da solicitação: 24/06/2024 

 

Prezado (a) cliente, 
 
Em atenção à solicitação de análise de projetos encaminhada à Equatorial Energia Goiás através 
da SS supracitada, referente à obra caracterizada no referido projeto, temos a informar que a 
análise de conformidade técnica em relação às normas da distribuidora de energia elétrica foi 
concluída no dia 18/02/2025 e se verificou que esse atende os requisitos definidos por 
especificações técnicas e normativas dessa distribuidora.  
 
Ressaltamos que a conexão deste projeto à rede da distribuidora está condicionada ao 
atendimento das diretrizes previstas no Orçamento de Conexão e demais documentos 
necessários para a solicitação de vistoria.  
 
É de inteira responsabilidade do interessado/responsável técnico verificar a 
compatibilidade do processo avaliado antes de sua execução, conforme descrito acima, 
com os documentos e premissas/condicionantes informadas no Orçamento de Conexão, 
nível de tensão de atendimento, Estudo de Seletividade aprovado, nível de CC operativo, 
obras estruturantes, etc. Caso necessário, o cliente deverá submeter novo projeto para 
avaliação de conformidade. Todas as partes do projeto sujeitas ou não à análise da 
distribuidora são de inteira responsabilidade do responsável técnico, devendo atender às 
recomendações das Normas Técnicas Brasileiras. 
 
NOTA: Para tratativas relacionadas à execução da obra, entrar em contato através do  
e-mail grandesclientes.goias@equatorialenergia.com.br 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Este projeto possui validade de 12 meses a partir da data de conclusão da análise de 
conformidade técnica. 

 


